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VONKAJŠIE VPLYVY (STN 33 2000 5-51):viï.Protokol vonkajších vplyvov

Napä•ová sústava (STN IEC 38/330120):

VN~3 fáz., ~50Hz, 22kV/sie• s priamym (nizkoimpedanèným) uzemnením, STN EN 61936-1

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM NAD 1000V, STN EN 61140 ( 33 2010 )

5.1. OCHRANA PRI BEŽNÝCH PODMIENKACH-ZÁKLADNÁ OCHRANA:

 5.1.1   Základná izolácia

 5.1.2  Zábrany alebo kryty

 5.1.4  Umiestnenie mimo dosah

5.2. OCHRANA PRI PORUCHE:

 5.2.1  Prídavná izolácia

 5.2.2 Ochranné pospájanie

 5.2.3 Ochranné tienenie

 5.2.4 Indikácia a odpojenie vo vysokonapä•ových inštaláciach a sie•ach

 5.2.5 Samoèinné odpojenie napájania

 5.2.8 Odstupòovanie potenciálu

  (STN IEC 38/33 0120) :

Napä•ová sústava 

NN~3+PEN, str. 50Hz, 400/230V / TN-C

NN~1+PE+N, str. 50Hz, 230V / TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM DO 1000V, STN EN 61140 ( 33 2010 )

5.1. OCHRANA PRI BEŽNÝCH PODMIENKACH-ZÁKLADNÁ OCHRANA:

 5.1.1   Základná izolácia

 5.1.2  Zábrany alebo kryty

 5.1.4  Umiestnenie mimo dosah

5.2. OCHRANA PRI PORUCHE:

 5.2.1  Prídavná izolácia

 5.2.2 Ochranné pospájanie

 5.2.5 Samoèinné odpojenie napájania

 5.2.8 Odstupòovanie potenciálu

415. DOPLNKOVÁ OCHRANA, STN 33 2000-4-41:

 415.1  Prúdové chránièe

 

  

Plot drôtený

Plynové vedenie podzemné

Oznamovací kábel 

Hranica C KN parcely

Hranica E KN parcely

NAVRHOVANÉ NN SKRIÒE

UZEMNENIE TRAFOSTANICE

Elektrické vedenie 22kV nadzemné existujúce

Elektrické vedenie NN nadzemné existujúce

Vodovod 

NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA
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SSE-D, a.s.

PROJEKTY

STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA - DISTRIBÚCIA, a .s.
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NÁMRAZOVÁ OBLAS• ( STN 33 3300) : S, STN EN 50423-1 ( 33 3300): N1

NÁMRAZOVÁ OBLAS• ( STN 33 3300) : S, 

3x50+35AlFe6

Exist. NN vedenie

MKP 800,TRAFO 250kVA  

NAVRHOVANÁ KIOSKOVÁ TS
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Dåžka trasy-64m, Dåžka kábla-74m  

NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL 1-AYKY-J 3x120+70 mm� 

VYVOD W.1

DEM.DB,•.K.,DK/DK,odb.DK

75m 

933/1
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   3x42/7 AlFe - 27m

Montáž 22kV pripojka pre TS
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Montáž zvislého ÚO s obmedz. prepätia

1-NOVÝ JB,•.K.,DK/DK

31,7m�

5m 

Dåžka trasy-99m, Dåžka kábla-110m  

NAVRHOVANÝ VN ZEMNÝ KÁBEL 3x22-AXEKCV(AR) 1X70 mm� 

24-710x330

OBMEDZOVA±E PREPÄTIA

NAVRHOVANÝ 22kV ZEMNÝ KÁBEL

NAVRHOVANÝ NN ZEMNÝ KÁBEL

OCHRANNÉ PÁSMO NN KÁBLA - 1m

OCHRANNÉ PÁSMO VN KÁBLA - 1m

Kanalizácia z DONG-HEE

ODKVAPOVÝ CHODNÍK
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Dåžka trasy-72m  

NAVRHOVANÝ NN ZÁVESNÝ KÁBEL RETILENS 3x150+95 mm� 

VÝVOD W.2

33m 

Dåžka trasy-153m, Dåžka kábla-166m  

NAVRHOVANÝ ZEMNÝ KÁBEL 1-AYKY-J 3x240+120 mm� 
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